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LABORATORIO REGIONAL DE TRAS-0S-MONTES, LDA.

BOLETIM DE ANALISE

Amostra N°: 2015 /10235 Verséo: 1.0 Data de Colheita: 08 junho 2015
Requisitante: Municipio de Freixo de Espada a Cinta Hora de Colheita: 16:00
_ ) ] ) Data de Recepcéo: 08 junho 2015
Enderego: Avenida Guerra Junqueiro - 5180-104 Freixo de Espada a Cinta . . ]
Data de inicio Analise: 08 junho 2015
Tipo Amostra: Aguas de consumo humano Data de fim Analise: 25 junho 2015
) Data de Emisséo: 29 junho 2015
Sistema: Poiares
Controlo: ClI
Ponto de Amostragem: Hab. Anténio dos Santos Método de Recolha: ITO1 (versao 9) ISO
5667-5:2006 e ISO
19458:2006
Responsavel pela Colheita: LRTM
ID: 1513929
Boletim Definitivo
Métodos Analiticos Unidades Limite Lei Resultados
Pesquisa e quantificagdo de Escherichia coli PABO2 (vers&o 7) UFC/100 mL 0 --- 0
Pesquisa e quantificagéo de Coliformes PABO2 (vers&o 7) UFC/100 mL 0 - 34
totais
CLORO RESIDUAL LIVRE PAFQ28 (verséo 6) mg/L CI2 --- <0,1(l.9.)
AMONIO LAE 7.3.1 mg/L NH4 0,50 <0,1(l.9.)
Quantificagdo de nimero de coldnias a 22°C 1SO 6222:1999 UFC/mL Sem Alteragédo --- 30
Anormal
Quantificagdo de numero de coldnias a 36°C 1SO 6222:1999 UFC/mL Sem Alteragao -—- >300
Anormal
CONDUTIVIDADE NP EN 27888:1996 uS/cm 2500 113
COR NP 627:1972 mg/L escala 20 6
Pt/Co
pH PAFQO1 (vers&o 1) Unidades de pH 6,5-9,0 6,6 (22°C)
MANGANES ## US EPA 200.7, ISO 11885, CSN EN pg/L Mn 50 455
12506, US EPA 6010, SM 3120
NITRATOS PAFQ10 (verséo 1) mg/L NO3 50 <4(l.q.)
OXIDABILIDADE PAFQO8 (verséo 3) mg/L 02 5 <1,9(l.9.)
CHEIRO EN1622:2006 Factor de 3 - <1
Diluicéo
SABOR EN1622:2006 Factor de 3 — <1
Diluicdo
TURVAGAO PAFQ25 (verséo 3) UNT 4 <0,5(l.q.)
ALUMINIO ## US EPA 200.7, 1ISO 11885, CSN EN ug/L Al 200 <10(L.9.)
12506, US EPA 6010, SM 3120
Pesquisa e quantificagéo de Clostridium PAB10 (vers&o 4) UFC/100 mL 0 --- 0
perfringens
FERRO ## US EPA 200.7, ISO 11885, CSN EN ug/L Fe 200 27
12506, US EPA 6010, SM 3120
NITRITOS NP EN 26777:1996 mg/L NO2 0,5 <0,04(l.9.)
Notas:
A amostragem efectuada encontra-se incluida no &mbito da acreditag&o.
A amostragem para o ensaio assinalado com ¢ ndo se encontra incluida no dmbito da acreditagéo.
O ensaio assinalado com * ndo esta incluido no ambito da acreditagao.
O ensaio assinalado com # foi subcontratado em laboratério com ensaio ndo acreditado.
O ensaio assinalado com ## foi subcontratado em laboratério com ensaio acreditado.
A apreciagao de resultados nao esta incluida no ambito da acreditacéo.
Este documento n&o pode ser reproduzido, excepto integralmente, sem autorizagéo por escrito do LRTM. Pagina: 1/4

Os resultados indicados referem-se as amostras acima descritas. Qualquer extrapolagéo é da exclusiva responsabilidade do requerente.

Este boletim foi certificado digitalmente.

Servigos Técnicos: Complexo Industrial do Cachéo * 5370-132 * Telefs:278941001 * Fax:278941003

Sede: Camara Municipal de Macedo de Cavaleiros
Sociedade por quotas: Pessoa Colectiva n.® 503271985 * Capital Social 82.302€ * Matricula n.°248 da Conservatéria do Reaisto Comercial de Macedo de Cavaleiros
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LABORATORIO REGIONAL DE TRAS-0S-MONTES, LDA.

BOLETIM DE ANALISE

Amostra N°: 2015 /10235 Verséo: 1.0 Data de Colheita: 08 junho 2015
Requisitante: Municipio de Freixo de Espada a Cinta Hora de Colheita: 16:00
_ ) ] ) Data de Recepcéo: 08 junho 2015
Enderego: Avenida Guerra Junqueiro - 5180-104 Freixo de Espada a Cinta . . ]
Data de inicio Analise: 08 junho 2015
Tipo Amostra: Aguas de consumo humano Data de fim Analise: 25 junho 2015
) Data de Emisséo: 29 junho 2015
Sistema: Poiares
Controlo: ClI
Ponto de Amostragem: Hab. Anténio dos Santos Método de Recolha: ITO1 (versao 9) ISO
5667-5:2006 e ISO
19458:2006
Responsavel pela Colheita: LRTM
ID: 1513929
Boletim Definitivo
Métodos Analiticos Unidades Resultados
ANTIMONIO *## US EPA 200.8,CSN EN 1SO 17294-2, ug/L Sb 5.0 <1,0(.9.)
US EPA 6020A
ARSENIO *## US EPA 200.8,CSN EN ISO 17294-2, ug/L As 10 . <1,0(l.q.)
US EPA 6020A
BENZENO *## US EPA 624, US EPA 8260, EN ISO Hg/L C6HB 1,0 - <0,20(l.q.)
10301, MADEP 2004, rev.1.1
BENZO(a)PIRENO PAFQ41 (versao 2) ug/L 0,01 <0,0060(1.q.)
BORO *## US EPA 200.7, ISO 11885, CSN EN mg/L B 1,0 <0,010(1.9.)
12506, US EPA 6010, SM 3120
BROMATOS *## CSN EN ISO 15061, CSN EN 1SO ug/L BrO3 10 <5,0(l.q.)
10304-4
CADMIO *## US EPA 200.7, ISO 11885, CSN EN pg/L Cd 5,0 - <0,40(l.q.)
12506, US EPA 6010, SM 3120
CALCIO PAFQO3 (vers&o 3) mg/L Ca 5.0
CHUMBO *## US EPA 200.8,CSN EN ISO 17294-2, ug/L Pb 10 <1,0(.9.)
US EPA 6020A
CIANETOS *## CSN 75 7415 ug/L CN 50 <5(l.q.)
COBRE ## US EPA 200.7, ISO 11885, CSN EN mg/L Cu 2,0 0,0119
12506, US EPA 6010, SM 3120
CROMIO ## US EPA 200.7, ISO 11885, CSN EN ug/L Cr 50 <1,0(.9.)
12506, US EPA 6010, SM 3120
1,2-DICLOROETANO *## US EPA 624, US EPA 8260, EN ISO Hg/L 3,0 <0,750(l.q.)
10301, MADEP 2004, rev.1.1 CICH2CH2CI
DUREZA TOTAL PAFQO04 (verséo 3) mg/L CaCO3 — — 34
Pesquisa e quantificagdo de Enterococos 1SO 7899-2:2000 UFC/100mL 0 0
FLUORETOS PAFQ27 (versao 4) mg/L F 1,5 <0,4(.9.)
MAGNESIO PAFQO5 (vers&o 2) mg/L Mg 52
MERCURIO *## US EPA 245.7, US EPA 1631, CSN EN ug/L Hg 1 <0,010(L.q.)
1ISO 17852, CSN EN 16192
NIQUEL ## US EPA 200.7, ISO 11885, CSN EN pg/L Ni 20 - <2,0(l.9.)
12506, US EPA 6010, SM 3120
Notas:
A amostragem efectuada encontra-se incluida no &mbito da acreditag&o.
A amostragem para o ensaio assinalado com ¢ ndo se encontra incluida no dmbito da acreditagéo.
O ensaio assinalado com * ndo esta incluido no ambito da acreditagao.
O ensaio assinalado com # foi subcontratado em laboratério com ensaio ndo acreditado.
O ensaio assinalado com ## foi subcontratado em laboratério com ensaio acreditado.
A apreciagao de resultados nao esta incluida no ambito da acreditacéo.
Este documento n&o pode ser reproduzido, excepto integralmente, sem autorizagéo por escrito do LRTM. Pagina: 2/ 4

Os resultados indicados referem-se as amostras acima descritas. Qualquer extrapolagéo é da exclusiva responsabilidade do requerente.

Este boletim foi certificado digitalmente.

Servigos Técnicos: Complexo Industrial do Cachéo * 5370-132 * Telefs:278941001 * Fax:278941003

Sede: Camara Municipal de Macedo de Cavaleiros
Sociedade por quotas: Pessoa Colectiva n.® 503271985 * Capital Social 82.302€ * Matricula n.°248 da Conservatéria do Reaisto Comercial de Macedo de Cavaleiros




@

IKAC

acreditacdo
e ————

L02_83
LABORATORIO REGIONAL DE TRAS-0S-MONTES, LDA Enssios
Amostra N°: 2015 /10235 Verséo: 1.0 Data de Colheita: 08 junho 2015
Requisitante: Municipio de Freixo de Espada a Cinta Hora de Colheita: 16:00
_ ) ] ) Data de Recepcéo: 08 junho 2015
Enderego: Avenida Guerra Junqueiro - 5180-104 Freixo de Espada a Cinta . . ]
Data de inicio Analise: 08 junho 2015
Tipo Amostra: Aguas de consumo humano Data de fim Analise: 25 junho 2015
) Data de Emisséo: 29 junho 2015
Sistema: Poiares
Controlo: ClI
Ponto de Amostragem: Hab. Anténio dos Santos Método de Recolha: ITO1 (versao 9) ISO
5667-5:2006 e ISO
19458:2006
Responsavel pela Colheita: LRTM
ID: 1513929
Boletim Definitivo
Métodos Analiticos Unidades Limite Lei Resultados
BENZO(b)FLUORANTENO PAFQ41 (vers&o 2) Hg/L - <0,0060(l.g.)
BENZO(k)FLUORANTENO PAFQ41 (vers&o 2) Hg/L - <0,0060(l.g.)
BENZO(ghi)PERILENO PAFQ41 (verséo 2) pg/L <0,006(l.q.)
INDENO(1,2,3-cd)PIRENO PAFQ41 (versao 2) ug/L <0,012(L.q.)
SELENIO *## US EPA 200.8,CSN EN ISO 17294-2, ug/L Se 10 <1,0(.9.)
US EPA 6020A
CLORETOS PAFQO6 (verséo 4) mg/L Cl 250 — 12
TETRACLOROETENO ## US EPA 624, US EPA 8260, EN ISO ug/L - <0,20(l.q.)
10301, MADEP 2004, rev.1.1
TRICLOROETENO ## US EPA 624, US EPA 8260, EN ISO ug/L <0,10(l.q.)
10301, MADEP 2004, rev.1.1
CLOROFORMIO ## US EPA 624, US EPA 8260, EN ISO pg/L <0,10(l.q.)
10301, MADEP 2004, rev.1.1
BROMODICLOROMETANO ## US EPA 624, US EPA 8260, EN ISO Hg/L - <0,10(l.9.)
10301, MADEP 2004, rev.1.1
DIBROMOCLOROMETANO ## US EPA 624, US EPA 8260, EN ISO ug/L - <0,10(l.9.)
10301, MADEP 2004, rev.1.1
BROMOFORMIO ## US EPA 624, US EPA 8260, EN ISO pg/L <0,20(Lq.)
10301, MADEP 2004, rev.1.1
SODIO ## US EPA 200.7, ISO 11885, CSN EN mg/L Na 200 7,50
12506, US EPA 6010, SM 3120
SULFATOS LAE 7.49.2 mg/L SO4 250 <10(L.q9.)
ATRAZINA *## US EPA 535, US EPA 1694 Hg/L 0,10 <0,050(l.q.)
DESETILATRAZINA *## US EPA 535, US EPA 1694 ug/L 0,10 <0,050(.q.)
LINURAO *## US EPA 535, US EPA 1694 Hg/L 0,10 <0,050(.q.)
TERBUTILAZINA *## US EPA 535, US EPA 1694 Hg/L 0,10 <0,050(l.q.)
DESETILTERBUTILAZINA *## US EPA 535, US EPA 1694 Hg/L 0,10 <0,050(l.q.)
Notas:
A amostragem efectuada encontra-se incluida no &mbito da acreditag&o.
A amostragem para o ensaio assinalado com ¢ ndo se encontra incluida no dmbito da acreditagéo.
O ensaio assinalado com * ndo esta incluido no ambito da acreditagao.
O ensaio assinalado com # foi subcontratado em laboratério com ensaio ndo acreditado.
O ensaio assinalado com ## foi subcontratado em laboratério com ensaio acreditado.
A apreciagao de resultados nao esta incluida no ambito da acreditacéo.
Este documento n&o pode ser reproduzido, excepto integralmente, sem autorizagéo por escrito do LRTM. Pagina: 3/4

Os resultados indicados referem-se as amostras acima descritas. Qualquer extrapolagéo é da exclusiva responsabilidade do requerente.
Este boletim foi certificado digitalmente.
Servigos Técnicos: Complexo Industrial do Cachéo * 5370-132 * Telefs:278941001 * Fax:278941003

Sede: Camara Municipal de Macedo de Cavaleiros
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LABORATORIO REGIONAL DE TRAS-0S-MONTES, LDA.

BOLETIM DE ANALISE

Amostra N°: 2015 /10235 Versdo: 1.0 Data de Colheita: 08 junho 2015
Requisitante: Municipio de Freixo de Espada a Cinta Hora de Colheita: 16:00
Data de Recepcéo: 08 junho 2015
Endereco: Avenida Guerra Junqueiro - 5180-104 Freixo de Espada a Cinta . . )
Data de inicio Analise: 08 junho 2015
Tipo Amostra: Aguas de consumo humano Data de fim Analise: 25 junho 2015
Data de Emisséo: 29 junho 2015
Sistema: Poiares
Controlo: ClI
Ponto de Amostragem: Hab. Anténio dos Santos Método de Recolha: ITO1 (versdo 9) ISO
5667-5:2006 e ISO
19458:2006
Responsavel pela Colheita: LRTM
ID: 1513929

Boletim Definitivo

Parametro Métodos Analiticos Unidades Limite Lei Resultados

SOMA PAH * ¢ PAFQ41 ug/L 0,10 pg/L <0,012(L.q.)

SOMA TETRA E TRICLOROETENO *## ¢ US EPA 624, US EPA 8260, EN ISO ug/L 10 pg/L <0,30(l.q.)
10301, MADEP 2004, rev.1.1

SOMA TRIHALOMETANOS *## ¢ US EPA 624, US EPA 8260, EN ISO Hg/L 100 pg/L <0,50(l.q.)
10301, MADEP 2004, rev.1.1

Apreciacao:
RESULTADOS NAO ESTAO DE ACORDO E EM CONFORMIDADE COM O Decreto-Lei n.° 306/2007 DE 27 DE AGOSTO

Mirandela, 29 de junho de 2015

Director Laboratério
(Dr.2 Toniette Cruz)

Assinado de
forma digital

Notas:

Limite Lei = Valor Paramétrico de acordo com o Decreto-Lei n.2 306/2007 de 27 de Agosto de 2007.

Soma: Resultado calculado com base em resultados individuais, ignorando a(s) parcela(s) < I.g.. Se todos os compostos individuais forem <1.g., o

valor reportado no calculo é o LQ mais elevado.

VMR: Valor Maximo Recomendado.

I.g. - limite de quantificago; I.d. - limite de detecgéo.

SMEWW - Standard Methods For Examination of Water and Wastewater; PAFQ - PROCEDIMENTO ANALITICO FiSICO-QUIMICO;

PAB - PROCEDIMENTO ANALITICO BACTERIOLOGICO; LAE - L'Analyse de I'eau - Jean RODIER 92 Edicéo; EPA - Environmental Protection

Agency.

NP: Norma Portuguesa; ISO: International Standard Organization; NF: Norma Francesa; EN: Norma Europeia, DIN: Norma Alema.

A amostragem efectuada encontra-se incluida no &mbito da acreditag&o.

A amostragem para o ensaio assinalado com ¢ ndo se encontra incluida no dmbito da acreditagéo.

O ensaio assinalado com * ndo esta incluido no ambito da acreditagao.

O ensaio assinalado com # foi subcontratado em laboratério com ensaio ndo acreditado.

O ensaio assinalado com ## foi subcontratado em laboratério com ensaio acreditado.

A apreciagao de resultados nao esta incluida no ambito da acreditacéo.

Este documento n&o pode ser reproduzido, excepto integralmente, sem autorizagéo por escrito do LRTM. Pagina: 4 / 4

Os resultados indicados referem-se as amostras acima descritas. Qualquer extrapolagéo é da exclusiva responsabilidade do requerente.
Este boletim foi certificado digitalmente.
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